RM22LG11MR RM22LA32MT

9 Sensitivity eontrol potentiometer (%)

9 ‘Number of levels' selector.

© Time delay control potentiometer. Tt

B Diagnostic Button

@ Relay output status (yellow) LED. R

0 Dial Pointer / Power Supply indication (green) LED

A1 A2 NC A1 _ A2 NC - . . IL/
ololo ool @ O o somnstve o L1 /Lyt

Min _Max C I

I
g"RM§2LG11MR )

RM22LA32MR RM22LG11MR
RM22L A32MT RM22LG11MT

Dial Pointer / Power Supply indication (Green) LED | Power supply availability / Disponibilité de Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN
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Relay output status (yellow) LED R Output are energized / Sorties sous tension Permanent ON / Toujours ON / Perma nEII\l.EIN
Voyant R de I'état de sortie relais (jaune). Ausgang unter Spannung / Salidas energizadas | Encendido permanente / Acceso fisso [ #
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Timing are in-progress / Temporisation en cours |Slow Blink / Clignotement lent -

Verzéigerung aktiv / Temporizacion en curso Langsames Blinken

Temporizzazione in corso f i18 IEFE# T Parpadeo lento

Lampeggia lentamente / £ 18745

« If the switch position is changed while the device is operating, all the LEDs flash, but the product continues to operate normally with the voltage selected at the time of
energisation preceding the change of position. The LED's return to their normal state if the switch is returned to the original position selected prior to the last energisation.

® En cas de changement de position du commutateur pendant le fonctionnement du dispositif, tous les voyants clignotent, mais le produit continue de fonctionner normale-
ment avec la tension sélectionnée lors de la mise sous tension avant le changement de position. Si le commutateur est remis sur la position sélectionnée avant la demiére
mise sous tension, I'etat normal des voyants est rétabli.

o Bei einer Anderung der Schalterposition wihrend des Gerétebetriebs blinken alle LED-Anzeigen, der Produktbetrieb wird jedoch mit der bei der Ansteuerung vor der
Positionsénderung ausgewahlten Spannung normal fortgesetzt. Die LEDs kehren in ihren Normalzustand zurlick, wenn der Schalter vor der letzten Ansteuerung in seine
Ursprungsposition zurckgesetzt wird.

# Si se cambia la posicion del selector mientras el dispositive esta en funciocnamiento, todos los LED parpadean, pero el producto continta funcionando con normalidad
segun la tension seleccionada en el momento de la energizacion que precede al cambio de posicion. Los LED vuelven a su estado nomnal si el conmutador recupera su
posicion original seleccionada antes de la Gltima energizacion.

@ Se la posizione dellinterruttore viene modificata durante il funzionamento del dispositivo, tutti i LED lampeggiano ma il prodotto continua a funzionare normalmente con la
tensione selezionata al momento della messa in tensione precedente al cambio di posizione. | LED tornano allo stato normale se lintemruttore viene riportato alla posizione
originale precedente all'ultima messa in tensione.
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1 Constantly "OFF" == Constantly “ON" = Slow Blinking
Toujours OFF Toujours ON Clignotement lent
Permanent AUS" Permanent EIN* Langsames Blinken
Apagado permanente Encendido permanente Parpadeo lento
Spento fisso Acceso fisso Lampeggio lento
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Mote: Relay de-energized: 11-14, 21-24 opened Remargue : Relais hors tension : 11-14, 21-24 ouvert Hinweis: Relais entregt: 11-14, 21-24 gedffnet
Relay energized: 11-14, 21-24 closed Relais sous tension : 11-14, 21-24 fermé Relais erregt: 11-14, 21-24 geschlossen
Nota: Relé desenergizado: 11-14, 21-24 abiertos Nota: Relé non alimentato: 11-14, 21-24 aperte FRHTHEAT: 11-14, 21-24 4TFF

Relé energizado: 11-14, 21-24 cerrados Relé alimentato: 11-14, 21-24 chiuse T mamman 11-14, 2124 %
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